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Br. IV Andechs
GW-Spiegel (Deckenschotter), 1994-2016

starke Regenfälle

BGU - Dr.Schott & Dr.Straub GbR, Glatzer Str. 5,  82319 Starnberg
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626,0 

626,5 

627,0 

627,5 

628,0 

628,5 

629,0 

629,5 

630,0 

630,5 

631,0 

631,5 

632,0 
G

W
-S

pi
eg

el
 [m

N
N

]

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

N
d 

[m
m

/d
]

Jan-2009 Jan-2010 Jan-2011 Jan-2012 Jan-2013 Jan-2014 Jan-2015 Jan-2016 
Datum

Br.IV Br.IV-LL GWM P1 GWM P2 Nd

Br. IV - Andechs
(max. Wsp. + Niederschlag 06/09-06/16)

Starkregen
29.5.- 2.6.13

Verkeimung
23.7.2013

Br. außer Betrieb
26.7.2013 - ???

MGW =
629,69 mNN

BGU - Dr.Schott & Dr.Straub GbR, Glatzer Str. 5, 82319 Starnberg

ANLAGE 8b
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Br. IV - Andechs
P1 + P2 (Wsp. 3/2013-6/2016)

Starkregen
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Korrektur
 - 12 cm

BGU - Dr.Schott & Dr.Straub GbR, Glatzer Str. 5, 82319 Starnberg

ANLAGE 8c
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Br. IV - Andechs
Br.IV, P1, P2, P6 (Wsp. 01/14-06/16)

BGU - Dr.Schott & Dr.Straub GbR, Glatzer Str. 5, 82319 Starnberg

ANLAGE 8d
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Brunnen IV - Andechs
GW-Stand / Niederschlag, Mai-Juli 2013

Probe verkeimt
23.07.2013

Br.4 aus -->st. Regenfälle

BGU - Dr.Schott & Dr.Straub GbR, Glatzer Str. 5, 82319 Starnberg

ANLAGE 8e
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Br. IV - Andechs
P1+P2 (Wsp. 3/2013-3/2014)

Starkregen
29.5.- 2.6.13

Korrektur
 - 12 cm

Br. außer Betrieb
08/2013 - 07/2014

BGU - Dr.Schott & Dr.Straub GbR, Glatzer Str. 5, 82319 Starnberg

ANLAGE 8f
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Br. IV - Andechs
P1+ P2 (Wsp. 5-7/2013)

Starkregen
29.5.- 2.6.13

BGU - Dr.Schott & Dr.Straub GbR, Glatzer Str. 5, 82319 Starnberg

ANLAGE 8g
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Br. IV Andechs
GW-Spiegel 05-11/2013

 162 mm Regen
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Br. IV Andechs
GW-Spiegel 05-11/2013

162 mm Regen
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Br. IV Andechs
GW-Spiegel 01-03/2013

46 mm Regen 25 mm Regen

Br.IV Andechs - Wassergewinnung VierseenlandProjekt:
13.09.2018Datum:
ZWSR6DAT.WB1Datei:

Verlaufsdiagramme GW-Spiegel 2013 (hangendes GW-Stockwerk + Deckenschotter)

hangendes GWAnl. 9a:

hangendes GWAnl. 9b

DeckenschotterAnl. 9c

BGU - Dr.Schott & Dr.Straub GbR, Glatzer Str. 5, 82319 Starnberg

ANLAGE 9a-c
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Br. IV - Andechs
GW-Spiegel (07/2017-08/2018)
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Br. IV - Andechs
GW-Spiegel P3-P7 (07/2017-08/2018)
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Br. IV - Andechs
GW-Spiegel P8-P12 (07/2017-08/2018)

Br.IV Andechs - Wassergewinnung VierseenlandProjekt:
13.09.2018Datum:
ZWSR6GW.WB1Datei:

Verlaufsdiagramme GW-Spiegel 2017-2018 (hangendes GW-Stockwerk + Deckenschotter)

hangendes GWAnl. 9d

hangendes GWAnl. 9e

DeckenschotterAnl. 9f

BGU - Dr.Schott & Dr.Straub GbR, Glatzer Str. 5, 82319 Starnberg

Anlage 9d-f
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Brunnen IV - Andechs
Wasserstände 12.- 14.12.2012 (15 Min.)

Kontrollwert Lichtlot:
10:38 Uhr = 629,28 mNN
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Wasserstände 8-10/2012 (Tageswerte)

VB verfüllt Br.4 an

Probenahme ?

Br.4 aus -->

Br.IV Andechs - Wassergewinnung VierseenlandName:
19.10.2016Datum:
ZWSR6B4G.WB1Datei:

Anl. 10a

Anl. 10b

BGU - Dr.Schott & Dr.Straub GbR, Glatzer Str. 5, 82319 Starnberg

ANLAGE 10


