
0,0 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

A
bs

en
ku

ng
 (m

)

0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 
Q (m³/s)

Br. IV Andechs, Erst-PV (13.- 17.8.87)
Q/s-Diagramm

Br.IV Andechs - Wassergewinnung VierseenlandName:
19.10.2016Datum:
ZWSR6PV.WB1Datei:

Brunnen IV, Erst-PV 13.- 17.8.1987
(Werte aus \4\, \12\ und \b5\)
(GW-Sp. = 629,71 mNN; GW-M = 9,85 m: entspricht MGW) 

kf-Wert nach DUPUIT in BOGOMOLOW (1958)
vollk. Brunnen, GW ungespannt
Iteration
kf=Q�(logR-logr)/(1.366�(2H-s)�s)

0,050,030,020,01=Q [m³/s]
3561629032=R [m]

0,450,450,450,45=rBr [m]
9,859,859,859,85=M=H [m]
2,310,970,510,16=s [m]

3,38E-03Ø =2,64E-033,09E-033,44E-034,34E-03=kf [m/s]

Reichweite der Absenkung nach SICHARDT:
3561629032=Rs [m]

TRANSMISSIVITÄT:
3,33E-02Ø =2,60E-023,04E-023,39E-024,27E-02=T [m²/s]

SPEZ. ERGIEBIGKEIT:
3,86E-02Ø =2,16E-023,09E-023,92E-026,25E-02=C [m²/s]

ANLAGE 11a

BGU - Dr.Schott & Dr.Straub GbR, Glatzer Str. 5, 82319 Starnberg



Br.IV Andechs - Wassergewinnung VierseenlandName:
19.10.2016Datum:
ZWSR6PV.WB1Datei:

Brunnen IV, Erst-PV 13.- 17.8.1987
Beobachtungspegel VB
(Werte aus \12\, Anhang 1)

kf-Wert nach THIEM-DUPUIT (vollk.Brunnen) 
GW ungespannt, stat. Strömung
kf=Q�(lnrP-lnrBr)/PI�(hP² - hBr²)

0,050,030,020,01=Q [m³/s]
6666=rP [m]
1111=rBr [m]

9,99,99,99,9=H=M [m]
8,69,359,529,75=hP [m]

7,598,939,399,74=hBr [m]
2,310,970,510,16=s [m]

2,87E-03Ø =1,74E-032,23E-034,64E-032,93E-02=kf [m/s]

Reichweite der Absenkung nach SICHARDT:
28913710482=Rs [m]

Reichweite der Absenkung nach KUSAKIN:
9,99,99,99,9=H=M [m]

175836350=Rk [m]

TRANSMISSIVITÄT:
2,84E-02Ø =1,73E-022,21E-024,59E-022,90E-01=T [m²/s]

ANLAGE 11b

BGU - Dr.Schott & Dr.Straub GbR, Glatzer Str. 5, 82319 Starnberg
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P1, Erst-PV (23.- 27.11.1992)
Q/s-Diagramm

Br.IV Andechs - Wassergewinnung VierseenlandName:
19.10.2016Datum:
ZWSR6PV.WB1Datei:

GWM P1, Erst-PV 23.- 27.11.1992
(Werte aus \12\ und \b6\)
(GW-Sp. = 629,89 mNN; GW-M = 22,08 m: entspricht NGW) 

kf-Wert nach DUPUIT in BOGOMOLOW (1958)kf nach BABUSCHKIN et al. in BOGOMOLOW (1958)
vollk. Brunnen, GW ungespanntunvollk. Brunnen: gesp./ungesp.,Filter grenzt
Iteration - an GW-Deckfl.(gesp.) oder
kf=Q�(logR-logr)/(1.366�(2H-s)�s) - an GW-Basis(gesp./ungesp.)

kf = (Q�log[a�lF/rB])/(lF�s�2,73)
a = Koeffizient (1,3 - 1,6)

0,0110,0080,004=Q [m³/s]
0,0110,0080,004=Q [m³/s]22,0822,0822,08=M=H [m]

30821898=R [m]121212=lF [m]
0,1550,1550,155=rBr [m]12,579,825,11=s [m]
22,122,122,1=M=H [m]0,1550,1550,155=rB [m]

12,579,825,11=s [m]1,51,51,5=a
5,42E-05Ø =6,68E-055,46E-054,11E-05=kf [m/s]5,20E-05Ø =5,516E-055,135E-054,934E-05=kf [m/s]

Reichweite der Absenkung nach SICHARDT:Reichweite der Absenkung nach SICHARDT:
30821898=Rs [m]280211108=Rs [m]

TRANSMISSIVITÄT:TRANSMISSIVITÄT:
1,20E-03Ø =1,48E-031,21E-039,07E-04=T [m²/s]1,15E-03Ø =1,22E-031,13E-031,09E-03=T [m²/s]

SPEZ. ERGIEBIGKEIT:SPEZ. ERGIEBIGKEIT:
8,24E-04Ø =8,75E-048,15E-047,83E-04=C [m²/s]8,24E-04Ø =8,75E-048,15E-047,83E-04=C [m²/s]

ANLAGE 11c

BGU - Dr.Schott & Dr.Straub GbR, Glatzer Str. 5, 82319 Starnberg
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P2, Erst-PV (11.- 12.10.1994)
Q/s-Diagramm

Br.IV Andechs - Wassergewinnung VierseenlandName:
19.10.2016Datum:
ZWSR6PV.WB1Datei:

GWM P2, Erst-PV 11.- 12.10.1994
(Werte aus \12\ und \b7\)
(GW-Sp. = 629,75 mNN; GW-M = 3,29 m: entspricht MGW) 

kf-Wert nach DUPUIT in BOGOMOLOW (1958)
vollk. Brunnen, GW ungespannt
Iteration
kf=Q�(logR-logr)/(1.366�(2H-s)�s)

0,00250,0015=Q [m³/s]
19156=R [m]

0,140,14=rBr [m]
3,293,29=M=H [m]
2,720,72=s [m]

6,12E-04Ø =5,46E-046,77E-04=kf [m/s]

Reichweite der Absenkung nach SICHARDT:
19156=Rs [m]

TRANSMISSIVITÄT:
2,01E-03Ø =1,80E-032,23E-03=T [m²/s]

SPEZ. ERGIEBIGKEIT:
1,50E-03Ø =9,19E-042,08E-03=C [m²/s]

ANLAGE 11d

BGU - Dr.Schott & Dr.Straub GbR, Glatzer Str. 5, 82319 Starnberg
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GWM P6, KPV (30.7.2013)
PV-Diagramm
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P6, Kurz-PV (30.7.2013)
Q/s-Diagramm

Br.IV Andechs - Wassergewinnung VierseenlandName:
13.09.2018Datum:
ZWSR6-PV.WB1Datei:

GWM P6, Kurz-PV 30.7.2013
(GW-Sp. = 631,62 mNN;  GW-M = 6,7 m, GW-H = 8,52 m: entspricht HGW) 

kf-Wert nach DUPUIT in BOGOMOLOW (1958)kf nach BABUSCHKIN et al. in BOGOMOLOW (1958)
vollk. Brunnen, GW ungespanntunvollk. Brunnen: gesp./ungesp.,Filter grenzt
Iteration - an GW-Deckfl.(gesp.) oder
kf=Q�(logR-logr)/(1.366�(2H-s)�s) - an GW-Basis(gesp./ungesp.)

kf = (Q�log[a�lF/rB])/(lF�s�2,73)
a = Koeffizient (1,3 - 1,6)

0,00230,00170,001=Q [m³/s]
0,00230,00170,001=Q [m³/s]6,76,76,7=M [m]

14106=R [m]666=lF [m]
0,1620,1620,162=rBr [m]0,110,080,05=s [m]

8,58,58,5=M=H [m]0,1620,1620,162=rB [m]
0,110,080,05=s [m]1,51,51,5=a

1,59E-03Ø =1,76E-031,65E-031,35E-03=kf [m/s]2,21E-03Ø =2,23E-032,26E-032,13E-03=kf [m/s]

Reichweite der Absenkung nach SICHARDT:Reichweite der Absenkung nach SICHARDT:
14106=Rs [m]16117=Rs [m]

TRANSMISSIVITÄT:TRANSMISSIVITÄT:
1,35E-02Ø =1,49E-021,40E-021,15E-02=T [m²/s]1,48E-02Ø =1,49E-021,52E-021,43E-02=T [m²/s]

SPEZ. ERGIEBIGKEIT:SPEZ. ERGIEBIGKEIT:
2,07E-02Ø =2,09E-022,13E-022,00E-02=C [m²/s]2,07E-02Ø =2,09E-022,13E-022,00E-02=C [m²/s]

ANLAGE 11e

BGU - Dr.Schott & Dr.Straub GbR, Glatzer Str. 5, 82319 Starnberg
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GWM P3, KPV (01.12.2011)
PV-Diagramm

Br.IV Andechs - Wassergewinnung VierseenlandName:
13.09.2018Datum:
ZWSR6-PV.WB1Datei:

GWM P3, Kurz-PV 01.12.2011
(Werte aus \b8\)

kf-Wert nach DUPUIT in BOGOMOLOW (1958)
vollk. Brunnen, GW ungespannt
Iteration
kf=Q�(logR-logr)/(1.366�(2H-s)�s)

0,00018=Q [m³/s]
34=R [m]

0,184=rBr [m]
3,0=M=H [m]

1,91=s [m]
3,82E-05=kf [m/s]

Reichweite der Absenkung nach SICHARDT:
35=Rs [m]

TRANSMISSIVITÄT:
1,15E-04=T [m²/s]

SPEZ. ERGIEBIGKEIT:
9,42E-05=C [m²/s]

ANLAGE 11f

BGU - Dr.Schott & Dr.Straub GbR, Glatzer Str. 5, 82319 Starnberg
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GWM P7, 2. KPV (14.6.2013)
PV-Diagramm
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P7, 2. Kurz-PV (14.6.2013)
Q/s-Diagramm

Br.IV Andechs - Wassergewinnung VierseenlandName:
13.09.2018Datum:
ZWSR6-PV.WB1Datei:

GWM P7, 2. Kurz-PV 14.6.2013

kf-Wert nach DUPUIT in BOGOMOLOW (1958)
vollk. Brunnen, GW gespannt
Iteration
kf=Q�(logR-logr)/(2,73�M�s)

0,00040,00035=Q [m³/s]
5946=R [m]

0,1620,162=rBr [m]
1,51,5=M-Aq [m]

1,551,13=s [m]
1,61E-041,86E-04=kf [m/s]

Reichweite der Absenkung nach SICHARDT:
5946=Rs [m]

TRANSMISSIVITÄT:
2,42E-042,78E-04=T [m²/s]

SPEZ. ERGIEBIGKEIT:
2,58E-043,10E-04=C [m²/s]

ANLAGE 11g

BGU - Dr.Schott & Dr.Straub GbR, Glatzer Str. 5, 82319 Starnberg
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GWM P8, KPV (27.9.2017)
PV-Diagramm
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P8, Kurz-PV (27.9.2017)
Q/s-Diagramm

Br.IV Andechs - Wassergewinnung VierseenlandName:
13.09.2018Datum:
ZWSR6-PV.WB1Datei:

GWM P8, Kurz-PV 27.9.2017

kf-Wert nach DUPUIT in BOGOMOLOW (1958)
vollk. Brunnen, GW gespannt
Iteration
kf=Q�(logR-logr)/(2,73�M�s)

2,5E-05=Q [m³/s]
32=R [m]

0,15=rBr [m]
0,2=M-Aq [m]

1,06=s [m]
1,01E-04=kf [m/s]

Reichweite der Absenkung nach SICHARDT:
32=Rs [m]

TRANSMISSIVITÄT:
2,01E-05=T [m²/s]

SPEZ. ERGIEBIGKEIT:
2,36E-05=C [m²/s]

ANLAGE 11h

BGU - Dr.Schott & Dr.Straub GbR, Glatzer Str. 5, 82319 Starnberg
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GWM P9, KPV (27.9.2017)
PV-Diagramm
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P9, Kurz-PV (27.9.2017)
Q/s-Diagramm

Br.IV Andechs - Wassergewinnung VierseenlandName:
13.09.2018Datum:
ZWSR6-PV.WB1Datei:

GWM P9, Kurz-PV 27.9.2017

kf-Wert nach DUPUIT in BOGOMOLOW (1958)
vollk. Brunnen, GW gespannt
Iteration
kf=Q�(logR-logr)/(2,73�M�s)

2)3)Stufe
0,000160,0001=Q [m³/s]

11665=R [m]
0,150,15=rBr [m]

0,30,3=M-Aq [m]
2,671,46=s [m]

2,11E-042,21E-04=kf [m/s]

Reichweite der Absenkung nach SICHARDT:
11665=Rs [m]

TRANSMISSIVITÄT:
6,34E-056,62E-05=T [m²/s]

SPEZ. ERGIEBIGKEIT:
5,99E-056,85E-05=C [m²/s]

ANLAGE 11i

BGU - Dr.Schott & Dr.Straub GbR, Glatzer Str. 5, 82319 Starnberg
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GWM P10, KPV (28.9.2017)
PV-Diagramm
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P10, 1. Kurz-PV (28.9.2017)
Q/s-Diagramm

Br.IV Andechs - Wassergewinnung VierseenlandName:
13.09.2018Datum:
ZWSR6-PV.WB1Datei:

GWM 10, Kurz-PV 28.09.2017

kf-Wert nach DUPUIT in BOGOMOLOW (1958)
vollk. Brunnen, GW ungespannt
Iteration
kf=Q�(logR-logr)/(1.366�(2H-s)�s)

8E-06=Q [m³/s]
9=R [m]

0,15=rBr [m]
1,3=M=H [m]

Absenkung bis in Sumpfrohr1,2=s [m]
Entwicklung unzureichend6,20E-06=kf [m/s]

Reichweite der Absenkung nach SICHARDT:
9=Rs [m]

TRANSMISSIVITÄT:
8,06E-06=T [m²/s]

SPEZ. ERGIEBIGKEIT:
6,67E-06=C [m²/s]

Berechnung aus Wiederanstieg
1,56 m in 4 Std. = 0,002 l/s

ANLAGE 11j

BGU - Dr.Schott & Dr.Straub GbR, Glatzer Str. 5, 82319 Starnberg
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GWM P12, KPV (28.9.2017)
PV-Diagramm
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P12, Kurz-PV (28.9.2017)
Q/s-Diagramm

Br.IV Andechs - Wassergewinnung VierseenlandName:
13.09.2018Datum:
ZWSR6-PV.WB1Datei:

GWM P12, Kurz-PV 28.9.2017

kf-Wert nach DUPUIT in BOGOMOLOW (1958)
vollk. Brunnen, GW gespannt
Iteration
kf=Q�(logR-logr)/(2,73�M�s)

noch kein BWS
1)2)3)Stufe
0,00050,00040,00025=Q [m³/s]

916740=R [m]
0,150,150,15=rBr [m]
1,21,21,2=M-Aq [m]

2,161,540,97=s [m]
1,97E-042,10E-041,91E-04=kf [m/s]

Reichweite der Absenkung nach SICHARDT:
916740=Rs [m]

TRANSMISSIVITÄT:
2,36E-042,52E-042,29E-04=T [m²/s]

SPEZ. ERGIEBIGKEIT:
2,31E-042,60E-042,58E-04=C [m²/s]

ANLAGE 11k

BGU - Dr.Schott & Dr.Straub GbR, Glatzer Str. 5, 82319 Starnberg


